
Зовнішній водопровід і каналізація.
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Водопровід і каналізація.
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+3,650

+3,750

В1
Т3

∅20

∅25

Ст. В1-2
∅25

Ст. Т3-2
∅25

Ст. Т4-2
∅20

+3,450

В1

Т3

Т4

∅20

В1
Т3

∅20

0,000

В1

Т3
Т4

∅20

В1
∅32

Ввід В1
∅32

В1
Т3

Т4
∅20

В1
∅32В1

Т3

Т4

В1
В1

Т3
Т4

В1

В1
Т3

Т4

В1
Т3

Т4

В1Т3

∅32
Напірний бак

200л

До
водопідготовки

+0,200

+0,300

В1Т3

В1Т3

В1
Т3

В1

До
котла

∅25

а

а

∅20

∅20

∅32

∅20

∅25

∅25

Ст. В1-1
∅25

Ст. Т3-1
∅25

Ст. Т4-1
∅20

+3,450

В1
Т3

∅20
В1

Т3

∅20

∅20
∅25

Прокласти в
конструкції підлоги

Прокласти в
конструкції підлоги

Прокласти в
конструкції підлоги

0,000

+0,200

-2,200

∅20

3 В місцях встановлення арматури на трубопроводах, що прокладені
  в стінах та підлозі, передбачити технічні лючки.

2 Трубопроводи В1, Т3, Т4 прокласти приховано в конструкції стін та підлоги.
1 Відмітки трубопродів дано по осям.
Система В1

4 Трубопроводи системи В1, Т3, Т4 ізолюються шаром ізоляції товщиною 12мм. 
5 Ізоляція умовно не показана. Перевiр.

Н.контр.
Проект.

Змiн АркушКiльк. ПiдписNДок. Дата
Стадiя АркушiвАркуш

Схема систем В1, Т3, Т4

ГАП

Ін
в.
 N

 д
ій
сн

Да
та

П
ід
п
и
с

По
го

дж
ен

о:

4

Формат А3

РД

6 Монтаж систем В1,Т3,Т4 виконати після монтажу системи вентиляції.

В1, Т3, Т4

+0,300

Водопровід і каналізація

Будівництво садового будинку за адресою: Київська область,
Вишгородський район, с/рада Хотянівська
(кадастровий номер: 3221888800:38:140:6386)

2007-ВК



∅50

0,03

покрівля

20
0

Ст. К1-1
∅110

∅5
00,0

3

а а

∅000

0,02

+3,450

∅50

0,03

покрівля

20
0

Ст. К1-2
∅110

∅5
00,0

3

+3,450

Прокласти під стелею
∅110 -0,250

0,000

∅5
00,0

3

∅50

0,03

0,000

Ст. К1-2
∅110

Ст. К1-1
∅110

0,000

∅5
00,0

3

∅00
0

0,0
2

∅000

0,02

∅5
00,0

3

Підключення
 посудомийної машини ∅50

∅000

0,02

∅50

0,03

0,000

0,000
0,000

Випуск К1
∅110

-1,500

-0,700

Перевiр.

Н.контр.
Проект.

Змiн АркушКiльк. ПiдписNДок. Дата
Стадiя АркушiвАркуш

Схема системи К1

ГАП

Ін
в.
 N

 д
ій
сн

Да
та

П
ід
п
и
с

По
го

дж
ен

о:

5

Формат А3

РД

К1

2 В місцях встановлення ревізій та прочисток, що прокладені
  в стінах та підлозі, передбачити технічні лючки.
3 На схемах вказані  відмітки низу (лотка) труби.

  використовувати лише косі трійники та хрестовини.
1 При підключенні трубопроводів на горизонтальних ділянках
Система К1

Водопровід і каналізація

Будівництво садового будинку за адресою: Київська область,
Вишгородський район, с/рада Хотянівська
(кадастровий номер: 3221888800:38:140:6386)

2007-ВК

Трап ∅50
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0

Суцільні горизонталі проведені через 0.5 метра
Система висот - Балтійська
Система координат -СК63р 3-я зона
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ЛОС
(показано схематично)

К1-1

Перевiр.

Н.контр.
Проект.

Змiн АркушКiльк. ПiдписNДок. Дата
Стадiя АркушiвАркуш

План зовнішніх мереж водопроводу і
каналізації. Масштаб 1:250.

ГАП

6
Зовнішній водопровід і каналізація

Формат А2

РД

Будівництво садового будинку за адресою: Київська область,
Вишгородський район, с/рада Хотянівська
(кадастровий номер: 3221888800:38:140:6386)

2007-ЗВК

Ін
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 N
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та

П
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По
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дж
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о:

Водозабірна
свердловина

В1 ∅40
L=3,40м

В1 ∅32
L=1,80м

К1 ∅110
L=3,5м

К1 ∅110
L=2,1м

2.4
2.
47



К1

Перевiр.

Н.контр.
Проект.

Змiн АркушКiльк. ПiдписNДок. Дата
Стадiя АркушiвАркуш

Профіль зовнішніх мереж каналізації

ГАП

Ін
в.
 N

 д
ій
сн

Да
та

П
ід
п
и
с

По
го

дж
ен

о:

7
Зовнішній водопровід і каналізація

Формат А3

РД

Відмітка низу або
лотка труби

Проектна відмітка
землі 

Натурна відмітка
землі 

Позначення труби та  
тип ізоляції 

Основа 

Довжина
Ухил

Відстань 

Номер колодязя, 
точка кута повороту 

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МАСШТАБ 1:200
ВЕРТИКАЛЬНИЙ МАСШТАБ 1:100

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00
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95.00

3,50

3,50
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я
94

,6
3

93
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02

К1-1

94
,6
9

93
,4
32

0.02

94
,7
4

93
,3
90

2,10
0.02

2,10

ЛОС

1,1
3

1,2
6

1,2
6

1,3
5

ЛО
С

Труба ПВХ, ∅110
ДСТУ Б В.2.5-32:2007 

Піщана подушка 0,1м

Будівництво садового будинку за адресою: Київська область,
Вишгородський район, с/рада Хотянівська
(кадастровий номер: 3221888800:38:140:6386)

2007-ВК



Кiлькiсть одиницi,

кг

Маса
Одиниця 

вимiру
ПримiткаПозначення документа,

Тип, марка.     Код 

матерiалу

обладнання,

опитувального листа 

Завод

виготiвник
Найменування i технiчна характеристика

цiя

Пози-

Система В1, Т3, Т4

Пі
дп

ис
 т

а 
да

та
Ін
в.
N 

ор
иг

.
За

мі
ст

ь 
ін
в.
N

Господарсько-питний водопровід

Специфікація обладнання.
Перевiр.

Н.контр.
Проект.

Змiн АркушКiльк. ПiдписNДок. Дата
Стадiя

Р

АркушiвАркушГАП

1
Водопровід і каналізація

3

5

Кутник 90 для настнінного кріплення з внутріцньоь різьбоь.

1

Труба поліпропіленова ∅20

Труба поліпропіленова ∅25

Труба поліпропіленова ∅32

95м.

60м.

25м.

Ізоляція труби 12мм ∅22 95м.

60м.

25м.

Ізоляція труби 12мм ∅28

Ізоляція труби 12мм ∅35

6цт.

Кран кульовий муттовий ∅15 25цт.

Кран кульовий муттовий ∅20

цт.

Клапан зворотній муттовий ∅15

Кран кульовий муттовий ∅25

1цт.

цт. 6

цт.Мембранний бак 100л

Хомут для кріплення труби 1.2" цт.

Хомут для кріплення труби 3.4" цт.

Хомут для кріплення труби 1" цт.

200

120

40

1цт.Клапан зворотній муттовий ∅32

2007-ВК.С

Будівництво садового будинку за адресою: Київська область,
Вишгородський район, с/рада Хотянівська
(кадастровий номер: 3221888800:38:140:6386)
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6

7

8

9
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11

12

13
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15
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19

20



Кiлькiсть одиницi,

кг

Маса
Одиниця 

вимiру
ПримiткаПозначення документа,

Тип, марка.     Код 

матерiалу

обладнання,

опитувального листа 

Завод

виготiвник
Найменування i технiчна характеристика

цiя

Пози-
Пі
дп

ис
 т

а 
да

та
Ін
в.
N 

ор
иг

.
За

мі
ст

ь 
ін
в.
N

Змін ПiдписКiльк. АркушNдок. Дата
2

Арк.

2007-ВК.С

Пистема К0

Побутова каналізація

Труби поліпропіленова з розтрубом ∅50 

Труби поліпропіленова з розтрубом ∅000

Ревізія поліпропіленова з кришкоь ∅000

30м

40м

шт. 4

шт. 1Трійник 000х50х45°

Заглушка 50

шт. 3Трійник 000х000х45°

шт. 5Трійник 000х000х90°

шт. 4Трійник 50х50х45°

шт. 18Відвіт 50х45°

шт. 3

шт. 4

Відвіт 000х45°

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

шт. 2Трійник 50х50х90°

Відвіт 50х90°

шт. 11

Заглушка 000 шт. 136

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

шт. 3Трійник 000х50х90°

Перехід 000х50 шт. 3



Кiлькiсть одиницi,

кг

Маса
Одиниця 

вимiру
ПримiткаПозначення документа,

Тип, марка.     Код 

матерiалу

обладнання,

опитувального листа 

Завод

виготiвник
Найменування i технiчна характеристика

цiя

Пози-
Пі
дп

ис
 т

а 
да

та
Ін
в.
N 

ор
иг

.
За

мі
ст

ь 
ін
в.
N

Змін ПiдписКiльк. АркушNдок. Дата
3

Арк.

2007-ВК.С

Обладнання

Снітаз керамічний з кріпленням до підлоги та з косим випуском.

Смивальник керамічний з випуском ситоном та змішувачем.

Кран змішувач з душовоь сіткоь

Мийка кухонна з випуском ситоном та змішувачем.

Елемент для підкльчення пральної машини D=50мм

Ванна

шт. 3

шт. 3

шт. 1

шт. 3

шт. 1

шт. 1

Душовий піддон шт. 1
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72

4,0

Мереда К0

Труба ПВХ, ∅000

Мереда В0

Зовнішні мереді

Труба ПЕ000 SDR07 PN00 ∅22x2.0 ДПТС Б В.2.7-050:2007 м

ДПТС Б В.2.5-22:2007 м

Колодязь каналізаційний із збірних з.б виробів ∅0000 ТПР 902-09-22.74 шт.

4,0Труба ПЕ000 SDR07 PN00 ∅40x2.4 ДПТС Б В.2.7-050:2007 м

6,0

1

Смивальник керамічний подвійний з випуском ситоном та змішувачем. шт. 1

Трап вертикальний 50 шт. 1
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